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ÈJostein K. Tandberg 

ÈEirik Manvik  

ÈStian Dybendal  

ÈH ans Henrik H. Vik  



È Krødsherad e-verk KF 

È Opprettet i 1919 

È Eier 1/3 av Ramfoss kraftstasjon 

È 10 ansatte 

È 2500 abbonenter 

 



È Prosjektere utskiftning av strømmålere i alle 
hustander i Krødsherad kommune  

 

È Økonomisk kostnadsberegning  

 

È Tekniske løsninger 

 

È Tilleggsoppgaver  



  

 

 

È Kommunikasjon mellom nettselskap og måler  
 

È Avlesningsintervaller på 15min  
 

È Nøyaktig prissetting  
 

È Enklere for kunden  
 

È Oppdatert på eget forbruk  





È Radio  
ÁRadiosignaler 

Á444,675 og 444,450 Mhz  

È PLC  
ÁPower Line Communication  

Á12,5kHz 

È GPRS 
ÁGeneral Packet Radio Service 

ÁOverføring over mobilnettet  

 



È Radiokommunikasjon og GPRS 

ÁRadio mellom trafo og husstander  

ÁEnkelt å installere 

ÁPålitelig kommunikasjon - 99,8% 

 

ÁGPRS mellom nettselskap og trafo 

ÁPga lange avstander 

ÁPålitelig  

ÁNoe dyrere enn radio  



È Landis og Gyr - PLC 

È Kamstrup - Radio 

È Policom ð Turn key leverandør  

È Embriq ð Turn key leverandør  

 

 



Kamstrup fordi:  

È Leverer radio komm. målere  

È Lavest egetforbruk 

È Produsent 

È Positive tilbakemeldinger  

È 500 ferdigmonterte måler 



L+G 

Meter AIMIA 

Kamstrup 

Meter 
EMS 

10 

AMI- 

modul 

Fakturerings-

system1  

Måleverdi- 

system 1 

Åpne grensesnitt 

Fakturerings-

system 2  

Måleverdi- 

system 2 



È Logica system 

È Samme uansett leverandør 

È Avtale med kamstrup dekker oppdatering av 
eksisternde system 

È Automatisk etter oppgradering  

È Kan bruke tredepartsleverandør på fakturering  

 



È Målerbytte av 6 målere på Norefjell panorama  

È Målt 100% på signaltest i trafo 

È Målere er skiftet pga kontroll av gammel måler  

È Kostnad beregnet til 7000 nok 

 









È Estimert tid på målerbytte - 1,5 

È Ny måler er bredere enn gammel 

È Forholdsvis enkelt å bytte 

È Sjekkliste fungerte hensiktsmessig 

 



È 4,2 mill for total utbygging  

Á70 000 nok i mnd i 5 år 

È Forventet byggetid. ca 3 år 

Á1700 timer i året 

È Innsparing Kamstrup vs Landis & Gyr  

Á200 000 over 20 år ved 2500 målere 



È Unngå tidspress ved frist i 2016 

È God tid til å planlegge utbygging og drift  

È Spre kostnaden over flere år 

È Gjøre utskiftning selv  

È Automatisk system, sparer arbeidsplasser 

È Økonomisk gunstig  

È Kamstrup vil garantere at anlegget er etter krav  

Anbefales 
 

 



È Beregning av spenningsfall 

È Prosjektere en garasje med vaskerom 

( Febdok ,Autocad og Optiwin)  

 



È 207V ved ytterste hytte 

È 65kV i Ramfoss kraftstasjon 

È 63A hovedsikring  

È Gir maks utnyttelsesgrad på 0,51 (11,5kW) på 
alle hyttene 

È Ved utnyttelse over dette vil spenning på 
hyttene falle under 10% av merkespenning 




